
滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

滋賀県立大学財務課
株式会社 ＴＯＲＩ設備計画

滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

表紙・図面リスト 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

００

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年　３月　日



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

滋賀県機械設備工事特記仕様書１ 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

Ｍ０１

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年　３月　日



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

滋賀県機械設備工事特記仕様書２ 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

Ｍ０２

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年　３月　日



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

滋賀県機械設備工事特記仕様書３ 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

Ｍ０３

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年　３月　日



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

配置図　　　　　　　　　　　　　Ｓ＝１／１５００ 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

Ｍ０４

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年　３月　日



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ０５

立面図



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

空調機器表（改修・撤去） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝　　-　　

Ｍ０６





滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

空調配管１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ０８



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ０９

空調配管２階平面図（改修）



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ１０

空調配管Ｒ階平面図（改修）



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ１１

ガス配管Ｒ階平面図（改修）





滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

産学連携センター 空調配管１階平面図（撤去） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ１３



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ１４

空調配管２階平面図（撤去）



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ１５

空調配管Ｒ階平面図（撤去）



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｍ１６

ガス配管Ｒ階平面図（撤去）



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

保温施工標準図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

Ｍ１７

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年　３月　日



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

電気設備工事特記仕様書 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
S=  -

Ｅ０１



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

電気設備　１階平面図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ０２



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

電気設備　２階平面図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ０３



滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事

電気設備　屋根伏図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２４年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和６年３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ０４



章 項　目 特　記　事　項 章 項　目 特　記　事　項 章 項　目 特　記　事　項 章 項　目 特　記　事　項

２ [２．４．１]・設ける ・設けない

・構内　　　・構外

監督職員事務所の備品等

規模（・10m2　・20m2　・35m2　・65m2　・100ｍ2） 程度

　机、いす、書棚、白板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、

　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等、監督職員の指示による。

構内既存の施設　　・利用できる（※　有償　　　・　無償　　）　　　・利用できない　

構内既存の施設　　・利用できる（※　有償　　　・　無償　　）　　　・利用できない

１.監督職員事務所

２.工事用水

３.工事用電力

４.仮囲い等 図示による他、万能塀、フェンスバリケード等の仮設計画を立案し、監督職員と協議する。

[２．３．２]

仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　※図示　　・ 　

[表２．３．１]

５.仮設間仕切り

仮設間仕切りの種別と材質等（・A種　　※B種　　・C種）

仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等　（※合板張り　木製　　・　　　　　　）

[２．２．１]

「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据置き方式又は(3)手す

り先行専用足場方式により行う。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１

６.足場等

　 対策

[２．１．３]

・防音パネル

・防音シート

・

防音パネル等を取り付ける足場等の設置位置

７.騒音・粉じん等の

養生方法等

[２．３．１]

　・既存家具、既存設備等　　　　養生方法（※ビニールシート等　・　 　 　　　　　　　　　）

　・既存ブラインド、カーテン等　養生方法（ ・ ビニールシート等　・　　　　　　　　　　　）

　・既存部分　　　　　　　　　　養生の方法（※ビニールシート、合板等　・　　  　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　保管場所（・図示による　・ 　　　 　　　　　　　　　　　）

　・固定された備品、机、ロッカー等の移動　・図示による　・　

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損　　

傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。　

８.既存部分の養生

９.交通誘導員 ・工事車両出入口等必要な箇所に配置すること（延べ  人程度）〇〇〇

溶接作業を行う場所については防炎シートを使用し防火対策等を講ずる。

事

設

仮

工

改

修

工

事

６

内

装

１.改修範囲

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　　・図示による

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 　

　※壁面より両側600㎜程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　　・図示による

既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 　※既存のまま　・図示による

[６．１．３]

　 その他ボード及

　 び合板張り

[６．１３．２、３]

MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆　・　

合板のホルムアルデヒド放散量

　※[６.１３.２(２)(イ)]の(a)～(d)のいずれか　　　・　

種類 JISの記号 厚さ(㎜)、規格等

HW

MW

NW

HF

NF

0.8FK

DR

RW-B

GW-B

GB-R

GB-NC

GB-S

GB-F

GB-L

・硬質木毛セメント板

・中質木毛セメント板

・普通木毛セメント板

・硬質木片セメント板

・普通木片セメント板

・火山性ガラス質複層板

　種類　※図示による　

※図示による　・15　・20　・25　・　

※図示による　・15　・20　・25　・　

※図示による　・15　・20　・25　・　

※図示による　・12　・15　・18　・21　・30　・　

※図示による　・12　・15　・18　・21　・30　・　

※図示による

・けい酸カルシウム板（ﾀｲﾌﾟ2）

・ロックウール化粧吸音板

・ロックウール吸音ボード 1号

・グラスウール吸音ボード32K

・せっこうボード

・不燃積層せっこうボード

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうボード

・強化せっこうボード

・せっこうラスボード

・図示による　・6　・8

・フラットタイプ(・9（不燃）・12（不燃）・　）

・凹凸タイプ（・12（不燃）・15（不燃）・　）

・25　・　

・25（ガラスクロス包）　・　

9.5（不燃）　・化粧無（下地張り用）

　　　　　　 ・化粧有（トラバーチン模様）

12.5（不燃）

・12.5（不燃）・15（不燃）

9.5

表面への化粧張り等の加工

　※図示による　・　

26.せっこうボード

・普通合板 表面の材種

生地、透明塗料塗り

（※ラワン程度　・　　　　）

不透明塗料塗り

（※しな程度　・　　　　）

板面の品質（　　　）

厚さ(㎜)（※図示による　・　　　）

・防虫処理

・

・

MDF

HB

IB

樹種名（　　　　　　）

厚さ(㎜)（※図示による　・　　　）

防虫処理　・行う　・行わない

化粧加工の方法

・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

（・オーバーレイ　・プリント　・塗装）

表面性能（　　　　　）タイプ

厚さ(㎜)（・図示による　・　　　）

防虫処理　・行う　・行わない

・メラミン樹脂化粧板 JIS K 6903 による厚さ（※1.2 ・　　）

・ポリエステル樹脂化粧板

　イバーボード

・図示による　・3　・7　・9　・12　・　

・単板張りパーティクルボー

　ド

・無研磨板（VN)　・研磨板（VS)

・図示による　・10　・12　・15　・18　・　

・化粧パーティクルボード ・単板オーバーレイ（DV)

・プラスチックオーバーレイ（DO)

・塗装（DC)

※図示による　・10（難燃）・12（難燃）・　

・ハードボード（素地）

・ハードボード（化粧）

・インシュレーションボード

・未研磨板（RN)（・スタンダード　・テンパード）

・研磨板（RS)（・スタンダード　・テンパード）

・内装用（DI)　・外装用（DE)

※図示による　・2.5　・3.5　・5　・7

Ａ級（・天井仕上　・内装仕上　・　　）

※図示による　・9　・12　・15　・18

・耐水合板 ・特類　・１類　・２類

合板類の張付け　　・Ａ種　　・Ｂ種

せっこうボードの目地工法等

　目地工法の種類　※仕上表による

　突付け工法及び目透し工法のエッジの種類　・ベベルエッジ　　・スクェアエッジ

・ミディアムデンシティファ

　・　

天井ボードの重ね張り

GB-D・化粧せっこうボード(トラバ

　ーチン模様）

9.5（準不燃）

GB-D(W)・化粧せっこうボード(木目) 12.5（不燃） 幅440㎜程度

模様（・柾目　・板目）専用下地材有り

８

－

３

鉄

骨

事

工

１.鉄骨製作工場 

鉄骨製作工場の加工能力

　・監督職員の承諾する工場

２.鉄骨製作工場に

　 おける施工管理

　 技術者

[８．１．５]

[８．１．６]

※配置する

　※建築基準法第68条の25に基づき国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している鉄骨製作工場

　　又は同等以上の能力のある工場で監督職員の承諾する工場

　　　　(・S　・H　・M　・R　・J)グレード以上

[８．１３．２](７．２．３)ボルト及びナットの材料

　※標準仕様書 表7.2.3による　　　　・　

ボルトの形状及び寸法 (７．２．３)

　ねじの呼び　　・図示による　　　　・　

　・図示による　　　　・　

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

　・構造関係共通図（鉄骨標準図）による [８．１３．２]

母屋又は胴縁の取付けに使用するボルトの孔径

　※ねじの呼び径 +1.0mm　　　　・　

(７．３．８)

６.普通ボルト

図面名称

工事名称 図面No.

設計日

株式会社 ＴＯＲＩ設備計画
令和６年３月　日 滋賀県立大学財務課

A

2024年3月大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）〒542-0081
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・12.5（不燃）・15（不燃）

特記仕様書
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配置図　  Ｓ＝１／１５００

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ０

Ｂ４

Ｂ３Ｂ５

Ｂ６

Ｂ８

Ａ５

Ａ３

Ａ４

Ｃ５

Ｃ７

Ｃ３

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ４
Ｃ０

Ｃ６

Ｄ４

Ａ７

Ｄ３

Ｄ５

Ｄ０

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ６

Ｅ０

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｅ４

Ｅ５

Ｅ６

Ｅ７

駐車場

駐輪場

クラブハウス

テニスコート

野球場

駐車場

駐車場

クラブハウス棟

アクセス広場

学園通り

バス

ロータリー

人間看護学部

人間文化学部

共通講義棟

環境科学部棟

交流センター

湖沼環境実験施設

共生センター

人間文化学部棟

体育館

圃場実験施設

定借（コンビニ）

アクセス広場

看護学部棟

図書情報センター

圃場実験施設棟

定借（保育園）

資源循環実験棟

コア２

工学部棟

講義棟
共通

今回工事建物

グラウンド

Ａ１

Ａ０

図面名称

工事名称 図面No.

設計日

株式会社 ＴＯＲＩ設備計画
令和６年３月　日 滋賀県立大学財務課

A

2024年3月大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）〒542-0081
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Ａ２

Ａ６

Ｃ８

産学連携センター

配置図 S=1/1500
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図面名称

工事名称 図面No.

設計日

株式会社 ＴＯＲＩ設備計画
令和６年３月　日 滋賀県立大学財務課

A

2024年3月大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）〒542-0081 S=1/100

29,700

2,200 6,000 5,250 5,250 4,500 6,500

800

Ａ Ｂ Ｃ Ｆ Ｈ Ｉ Ｊ

６

５

３

２

１

1
8
,
0
0
0

1
,
7
0
0

6
,
3
0
0

2
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

４

Ｃ６棟（機械システム工学科棟）

産学連携相談室

無響室上部

DS

DS 男子便所女子便所
湯沸

PSDS

センター長室・研究室

（C8-204）

研究実験室（5）
（化学系）
（C8-203）

研究実験室（4）
（化学系）
（C8-202）

ガラス

工芸研究
センター
（C8-201）

EPS

DS

廊下（2）

DS

Ｎ

産学研究交流室（2）
（C8-205）

産学研究交流室（1）
（C8-206）

記号 備考廻縁

天井改修範囲 : 軽量鉄骨天井下地は既設のまま｡

c1

c1

c1

c1

c1

産学連携センター　２階天井伏図　　1/100

２階天井伏図

GB-NC9.5 + DR12  →  GB-NC9.5 + DR12

仕上(撤去→新設)

-

CH3600 CH3600

滋賀県立大学　産学連携センター空調設備改修工事 03



図面名称

工事名称 図面No.

設計日

株式会社 ＴＯＲＩ設備計画
令和６年３月　日 滋賀県立大学財務課

2024年3月大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）〒542-0081

3,000

400 2,275 325

３ ４

目隠しﾙｰﾊﾞｰ 仮撤去復旧
ｱﾙﾐ形材 □-100×50×1.5 @200

母屋 仮撤去復旧
□-100×100×3.2

小梁B4 既設のまま

空調室外機置場 断面詳細図　　1/20

A部

H-200×100×5.5×8

1-M16ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ締め

小梁B4 既設のまま

柱P6 既設のまま
H-100×100×6×8

柱P6 既設のまま
H-100×100×6×8

空調屋外機置場

(GL+9655)

3,
50
0

4
3
3

3
,
1
0
0

1
,
5
2
6

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
既設のまま

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

1-M12

A部詳細図  1/10

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
既設のまま

目隠しﾙｰﾊﾞｰ 仮撤去復旧

Ｎ

B
4
+
受

材

P6

2
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
,
0
0
0

３

４

Ａ Ｃ
2,200
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Ｉ
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,
0
0
0

３

４

3
2
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2
,
2
7
5

4
0
0

2,200
ＦＢ

3,000 3,000

6,000

2,625 2,625

5,250

2,425

4,850

2,425

4,900

2,650 2,250

Ｉ

目隠しﾙｰﾊﾞｰ 屋根(瓦棒)+目隠しﾙｰﾊﾞｰ

Ｇ

Ｇ

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

P6

P6 P6

P6

B
4
+
受

材

B
4

B
4

B
4

B
4
+
受

材

B
4
+
受

材

B
4
+
受

材

B
4
+
受

材

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4

B4B4 B4

B4

B4

母屋

母屋

P6 P6 P6 P6 P6 P6

P2

B
4
+
受

材

空調室外機置場 ﾙｰﾊﾞｰ伏図　　1/100

柱 P2

P6

小梁 B4

他 受材

母屋

目隠しﾙｰﾊﾞｰ

部位 部材記号 部材

H-150×150×7×10

H-100×100×6×8

H-200×100×5.5×8

C-100×50×20×2.3

1-M16ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ締め

ｱﾙﾐ形材 □-100×50×1.5 @200

□-100×100×3.2(図中★は切断位置)

工事

B4 B4 B4

受
材

受
材

受
材

★ ★★★

母屋

P6 B4

B4B4

･仮撤去する目隠しﾙｰﾊﾞｰは､ﾙｰﾊﾞｰと母屋を接続させたまま､受け材からﾎﾞﾙﾄを切離し､

 ｸﾚｰﾝで地上まで下ろす｡空調工事中は養生の上､建物付近の地面上で仮置きする｡

 空調工事完了後､ﾙｰﾊﾞ-をｸﾚｰﾝでつり上げて､現況と同じようにﾎﾞﾙﾄで接続することで復旧する｡

屋根(瓦棒)+目隠しﾙｰﾊﾞｰ目隠しﾙｰﾊﾞｰ
(母屋切断位置不明)

仮撤去

復旧

既設の

まま

受材 一部仮撤去復旧

空調室外機置場 ﾙｰﾊﾞｰ梁伏図　　1/100

Ａ Ｂ Ｃ Ｆ Ｈ Ｉ Ｊ

産学連携センター　Ｒ階平面図　　1/100

2階天井内収納ﾀﾗｯﾌﾟ

６
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２
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1
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0
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0
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0
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0
0
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,
0
0
0

2
,
0
0
0

３

４

2,200 6,000

4,900

8,500
Ａ

4,900

50

Ｄ Ｅ
4,900

4,850

Ｇ
4,900

Ｉ

2,200 6,000 5,250
300

50 5,250

4,850
400

4,500400

6,500

4,500 6,500

300

Ｊ

9
,
7
0
0

9
,
9
3
4

受材 一部仮撤去復旧

受
材

仮
仮

撤
去

復
旧

受
材

仮
仮

撤
去

復
旧

Ｔ Ｔ

Ｔ(水平ﾌﾞﾚｰｽ)

空調屋外機置場

※部材記号の無い水平ブレースは､既設のまま

受け材仮撤去復旧部分

C-100×50×20×2.3

固定金物PL-6
既設のまま

固定金物 PL-6
 既設のまま
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R階 室外機置場 FL

Ｒ階 空調室外機置場 詳細図

t(水平ﾌﾞﾚｰｽ) 一部仮撤去復旧

撤去新設

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ2-M16 撤去新設

工事概要

･空調室外機置場にある空調室外機を更新するために､屋上目隠しﾙｰﾊﾞｰを仮撤去復旧する｡

･空調工事に支障となる､図中の受材と水平ブレースも仮撤去復旧する｡支障にならないモノは存置とする｡

･使用建材はﾎﾞﾙﾄ以外全て仮撤去品を再利用する｡ﾎﾞﾙﾄは新材を使用する｡

S=1/100･1/20･1/10
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